
 كدامیك از مبدلهای زیر جهت گرم كردن آبگرم مصرفی به كارمیرود؟

  ☑ مبدل ثانویه-الف

 مبدل اولیه -ب

 مبدل اولیه و ثانویه -ج

 به هر مبدلی متصل شود مهم نیست-د

  

 جنس لوله های تشكیل دهنده یك مبدل حرارتی از چیست؟

 تلفیقی–الف

  ☑ مسی-ب

 فولادی -ج

 كرومی-د

  

 مبدل های موجود در یك سیستم پكیج كدام است؟

 برگشتی -گرمایشی  -الف 

  ☑ مصرفی–گرمایشی-ب

 برگشتی -مصرفی  -ج

 حرارتی–برگشتی -د

  

 درجه حرارت نمایانگر شده سطح حرارت محسوس یك جسم را چه می نامند؟

 ذوب نقطه –الف 

  ☑ دما-ب

 نقطه شبنم -ج

 حرارت -د

  

 ه از چه نوع فیوز های استفاده میشود؟در تابلوهای برق موتورخان

 شونده ذوب بوكسی –الف 

 ساده بوكسی –ب 

 فشنگ الفا -ج

  ☑ مینیاتوری-د

  



 برد الكترونی كدام است؟

 فقط دریافت پیام-الف

 فقط اسال پیام -ب

 دریافت پیام ازسنسور فشار -ج

  ☑ دریافت پیام سنسوری وارسال آن به پتانسیومتر-د

  

 ارسالی از پتانسیومتر تعیین دما و ارسال فرمان به شیرسراهه موتوری به عهده كدام قطعه میباشد؟ دریافت پیام های

 سراهی شیر–الف

  ☑ بردالكترونیك-ب

 اكوستات -ج 

 سنسور -د

  

 : پدیده ترموالكتریك عبارت است از

 .را نشان میدهد حركت الكترون دردو فلز هم نام در یك مدار الكتریك ،كه یك آمپر متر عبورجریان-الف

 دو فلزغیرهمجنس كه از یك طرف به هم متصل وحرارت میبینند و از طرف دیگر به یك گالوانو متر كه جریان را نشان میدهد -ب

☑  

 دوفلز غیرهمجنس كه از یكطرف به هم متصل میباشد و ازطرف دیگر به یك آمپرمتر متصل میگردند -ج

 شدپدیده حرارتی در سیستمهای برقی میبا -د

  

 مولتی متركدامیك ازكمیتهای زیر را اندازه گیری میكند؟

 جریان شدت –مقاومت  -فشار  -الف 

  ☑ جریان شدت –مقاومت  -ولتاژ -ب

 مقاومت -فشار  -سرعت  -ج

 فشار–سرعت اختلاف پتانسیل -د

  

 انواع جرقه زنها كدامند؟

 الكتریكی ساده –الف 

 وكبریتی الكترونیكی –ب 

  ☑ ی و الكترونیكیپیزو الكتریك-ج

 ساده و پیزوالكتریكی -د



  

 شیركنترل گاز چیست؟

  ☑ متشكل از دو عدد شیر برقی و یك عدد رگلاتور-الف

 یك عدد شیر برقی یك عدد پتانسیومتر و یك عدد رگلاتور است -ب

 دارای یك عدد پتانسیومتر و دو عددشیر برقی است -ج

 دارای رگلاتور و پتانسیومتر است -د

  

 دامیك ازسیستم لولهكشی زیرقطرلوله های رفت و برگشت مقابل هم یك اندازه هستنددرك

 تك لوله ای سری-الف

  ☑ دولوله ای مستقیم -ب

 معكوس ای دولوله–ج 

 تك لوله ای انشعابی -د

  

 منظور از سرخط روی پمپ پكیج )پمپ سیركولاسیون( سه خط وات چیست؟

 درجه آب گرم مصرفی-1

 رم مصرفیدرجه دمای آب گ-2

 درجه آب ورودی سرد-3

  ☑ درجه دمای آب گرمایش-4

  

 اگر كلید حرارتی كار نكند پس از آن چه قطعه ای كار میكند

 فلوسوئیچ-1

  ☑ شیر اطمینان-2

 شیر هواگیری خودكار-3

 شیرهوا گیری ساده-4

  

 :كار مبدل اصلی روی مشعل

  ☑ گرم كردن آب گرمایش-1

 گرم كردن آب مصرفی-2

 ردن حرارت گیرگرم ك-3

 فرقی ندارد-4



  

 :محل قرار گرفتن فلو سوئیچ

 در محل خروجی آب گرم مصرفی-1

 در محل ورود آب به شوفاژ-2

  ☑ در محل ورود آب سرد به سیستم-3

 در محل برگشت آب شوفاژ به سیستم-4

  

 مهمترین طرح استفاده جهت لوله كشی در مدار گرمایش باید از جنس ........ باشد

 پلاستیكی-1

  ☑ گالوانیزه-2

 نبرد سیاه-3

 هر لوله ای باشد اشكال ندارد-4

 


